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1. ELOZMENYEK, ALTALANOS INFORMACIOK

A Betegapolé Irgalmas Rend ajanlatkéré 2018. marcius 26. napjan ,Betegapolo
Irgalmas Rend tulajdonat képezé Budai Irgalmasrendi Korhaz (1027 Budapest,
Frankel Le6é at 17-19., hrsz 13465) komplex fejlesztése (bovités, atalakitas,
korszerusités, felajitds)” targyban, a 2015. évi CXLIIL. térvény Masodik része szerinti
uniés nyilt eljarast inditott.

Az eljaras irant érdeklédék élve a kiegészité tajékoztatds kérésének lehetéségével az
alabbi kérdéseket tették fel (kuldték meg) az ajanlatkérd részére, mellyel kapcsolatosan a
kérdést és az ajanlatkéréi valaszokat ezennel kildjiik meg a T. Gazdasagi szereplék
részére.

2. KERDESEK ES VALASZOK

53. kérdés:

s o

oo

tervdokumentacién szerepel almennyezeti sikugrasban elhelyezett vilagitas belséépitész
tervek szerint.

A belséépitész tervdokumentacié (BEM-02-01 BK kiegészité tétel konszignacié) a fent
emlitettre a kovetkezdket tartalmazza:

SEgyedi tervezésii mennyezeti vilagitas belsé fénytelen helyiségekben, befogadé méret
270x270 cm 9x90x90 cm”

~Egyedi tervezési mennyezeti vilagitas bels6é fénytelen helyiségekben, befogadé méret
270x90 cm 3x90x90 cm”

A lampatestek tipusara sem a villamos, sem a bels6épitész koltségvetés nem tartalmaz
utalast.

Kérjik megadni a lampatestek pontos paramétereit, illetve azt, hogy ezek koltségét hol
szerepeltessik?

53. valasz:

A villamos tervek a kérdésben szereplé vilagité szerkezeteket lampahelyként kezelik,
maguk a szerkezetek a belséépitész tervben és koltségvetésben szerepelnek.

Az almennyezeti ugrasokba a rejtett vilagitas a koltségvetés Vilagitas fejezetének 16.
tétele.

A miemlék éplilet koltségvetés Kkiiras BelsGépitészet - beépitett berendezések
koltségvetési fejezet ‘BK — Beépitett épitészet kiegészité berendezések’ alfejezet utolsé két
tétele tartalmazza pontos tipus meghatarozassal a beépitendé mennyezeti égbolt vilagité
lampatesteket, a kéltségvetésben szerepl6 tipus meghatarozas szerint kérjik koltségelni
ezen tételeket.

54. kérdés:
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tartalmaz egyedi lampatesteket bels6épitész terv szerint kivitelezve. A bels6épitész
tervdokumentacié (BEK-02-01 BK kiegészité tétel konszignacid) erre vonatkozéan a
kovetkezdket tartalmazza:



»Egyedi tervezésli mennyezeti vilagitas bels6 terekbe Sky factory Aspire lite led Tiszta
égbolt hatassal, méret 60x60 cm”

Jél értelmezziik, hogy a Muemlék épililetben is ezen tipusu lampatestek (Sky factory
Aspire) keriilnek beépitésre?

54. valasz:

A mutiemlék éplilet koltségvetés kiiras Bels6épitészet - beépitett berendezések
koltségvetési fejezet 'BK — Beépitett épitészet kiegészité berendezések’ alfejezet utolsé két
tétele tartalmazza pontos tipus meghatarozassal a beépitendé mennyezeti égbolt vilagité
lampatesteket, a koltségvetésben szerepl6 tipus meghatéarozas szerint kérjik kéltségelni
ezen tételeket.

55. kérdés:

Szintén a Kozponti épulet 1. emeletén talalhaté 2db ,atm. 300cm egyedi tervezési
mennyezeti vilagitas belsé terekbe Sky factory EcoPlus LED- cirkular Tiszta égbolt
hatassal”

A fent emlitett tipust lampatesteket az arazatlan villamos koltségvetési kiirasok nem
tartalmazzak.

Hol szerepeltessiik a lampatestek koltségeit?

55. valasz:

A kérdésben szereplé lampatesteket a koltségvetés kiiras Bels6épitészet - beépitett
berendezések koltségvetési fejezet 'BK — Beépitett épitészet kiegészité berendezések’
alfejezet tartalmazza, itt kérjlik koltségelni.

56. kérdés:

Az ajanlati dokumentacié semmiféle informaciét nem tartalmaz a muikédé kérhazi
részek ki-, at- és visszakolt6zésével kapcsolatos munkakkal kapcsolatban. Kérjuk
Ajanlatkéré altal megeréGsiteni azt, hogy a mukod6é kérhazi részek ki-, at- és
visszakoltdozésével kapcsolatban Vallalkozénak semmiféle feladata nincs, ezen munkak
kizarélag a korhaz feladatkorébe tartoznak.

56. valasz:
A koérhazi részek ki-, at- és visszakoltozésével kapcsolatos feladatok az Ajanlatkérét
terhelik.

57. kérdés:

A megadott dokumentacié mennyisége, illetve a projekt Osszetettsége miatt
allaspontunk szerint a megadott ajanlattételi hataridé nem elegendé Ajanlattevék
szamara a teljeskéria fellilvizsgalathoz és egy megalapozott ajanlat osszeallitasahoz.
Kérjuk, hogy az ajanlattételi hataridét a jogszerien lehetéségikre allé mértékig
sziveskedjenek meghosszabbitani.

57. valasz:

Ajanlatkér6 a Kbt.,, a kiegészité tajékoztatasok mennyisége, tartalma, valamint a
muszaki tartalom moédositasa mennyiségének figyelembe vételével médositotta az
ajanlattételi hataridét.

58. kérdés:

A Mtemléki épiilet épitészeti kéltségvetés utdlagos falszigetelési munkarészének tételei
utalnak egy bizonyos ,injektalasi koncepciétervre AMP-01, AMP-02)”, mely terveket a
megadott anyagok kdzdtt nem talaljuk. Kérjik pétolni.

58. valasz:
A 2018.01.31. datumu, R-02 tervszamu Epiiletszerkezeti muiiszaki dokumentacié
elnevezésu tervcsomag tartalmazza az AMP-01 és AMP-02 terveket is.
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59. kérdés:

Vizellatas csatornazas terveken (GV-1, GV-2, GV-3, GV-4, GV-5) hideg, melegviz és
szennyviz agvezetékek nincsenek beméretezve. Kériink minden feltlintetett csévezetéket
meéretjeloléssel ellatni.

59. valasz:

Ha minden meéretet feltiintetlink az alaprajzon is, akkor a rajz teljesen atlathatatlanna
valik. Minden méret megtalalhaté az alaprajzon, illetve a fliggbleges cséterven, a két rajz
egylutt kezelendé.

60. kérdés:
GV-6 terven egyes berendezési targyakhoz tartozé hideg, és melegviz agvezetékek
nincsenek beméretezve. Kérlink minden feltlintetett csévezetéket méretjelGléssel ellatni.

60. valasz:
A GV-6 rajz egylitt kezelendé az alaprajzokkal. A szlikséges méretek a két rajzon
megtalalhaték.

61. kérdés:
Nincs csatornazas fliggéleges cséterv. Kérjiik rendelkezésre bocsatani.

61. valasz:
A GV-6 terv tartalmazza a csatorna fuggéleges csétervet. Az alaprajzok, illetve a GV-6
rajz a szikséges informaciokat tartalmazza az ajanlattételhez.

62. kérdés:

A GV-6 terv szerint a 3. emeleten a tliziviz vezetékekb6l wc-berendezések vannak
megtaplalva. Emiatt azonban a tlziviz vezetéket paralecsapddas ellen szigetelni kell. A
szigetelés a terveken nincs feltlintetve, és a koltségvetésbél is hianyzik. Kérjik a
hidnyossagok pétlasat.

62. valasz:
A 3. emeleten talalhaté tliziviz vezetékekrdl valé leagazasokat nem kell kéltségelni, az itt
talalhaté WC-k bekotését a vizesblokkokat egyébként is ellatd halézatbol kell
kialakitani. Tehat a tlziviz halézatrél nem lesz leagazas, igy a szigetelést nem kell
koltségelni.

63. kérdés: Légtechnika tervekrél nincsenek metszeti rajzok. Kérjlik ezeket biztositani.

63. valasz:
A rendszer egyértelmu kialakitasat az alaprajzok, illetve a kiadott metszet rajzok
tartalmazzak, amely a megfelelé ajanlattételhez elegendé.

64. kérdés: GF-1, GF-2, GF-3, GF-4, GF-5, GF-6, GF-7 terveken a fatési-httési
vezetékek léptékezése til nagy, 6sszemosédnak egymassal. Kérjik a vonaltipus léptéket
cs6kkenteni a tervek attekinthetéségének biztositasa érdekében.

64. valasz:
A rajzon lathaté flitési-httési vezetékek egyértelmiek, a lépték sem a nyomvonalak
helyzetét, sem az ajanlattételt nem befolyasoljak.

65. kérdés: GF-7 terven a sarga szinU feliratokat, és szerelvényeket kérjuk mas
szinnel (fekete) jeldlni, és a vastagsagukat csokkenteni, mert ebben a formaban a tervek
olvashatatlanok.
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65. valasz:
A GF-7-es tervet ajanlatkéré felllvizsgalata, allaspontja szerint egyértelmtien olvashato
a felirat.

66. kérdés: A meglévé flitési rendszer atalakitasahoz tartozé GF-13 jelti filiggbleges
csGtervet a teljes rendszerre Kiterjedve kérjik megkildeni, nem csak egyes tipus
radiator bekotésekre.

66. valasz:

A terven tipus kialakitast adtunk meg, mert a meglévé flitési rendszer kialakitasa
azonos. Az alaprajz, illetve a fliggbleges cséterv minden lényeges informaciét tartalmaz
az ajanlattételhez.

67. kérdés: Ajanlatkér6 az ajanlati felhivasban jelzi, hogy a kivitelezést folyamatosan
mik6dé intézményben kell végezni, viszont arra vonatkozéan nem taladltunk utalast,
hogy a munkateriilet atadasa hogyan, hany litemben torténik. Az Ajanlatkéré altal
meghatarozott kivitelezési id6 (36 hénap) arra enged feltételezni, hogy a projekt az
alabbi litemezés szerint valgsithato meg:

o [ utem: Miemléki épiilet teljes pinceszintje és a teljes padlastere, tovabba Muemléki
épllet teljes homlokzata és tetGszerkezet, tovabba Muemléki éplilet fébejarattél, mint
fliggbleges hatartdl szamitott egyik fele az Gsszes belsé szintet (fsz, 1. emelet, 2. emelet,
3. emelet) beleértve, illetve Kézponti éplilet kivitelezése.

II. titem: Mdemléki éptilet fé6bejarattol, mint fliggbleges hatartdl szamitott masik fele az
Osszes belsé szintet (fsz, 1. emelet, 2. emelet, 3. emelet) beleértve.

Kérjik megerésiteni, hogy Ajanlattevé jol feltételezi-e az ltemezést? Ha esetleg
Ajanlatkéré nem értelmezi jol az ltemezést, akkor kérjiik pontosan meghatarozni a
kivitelezési hataridé teljesithetéségét biztosité, ezzel kapcsolatos Ajanlatkéré altali
elképzelést (egyes munkateriiletek pontos teruletének és idébeni rendelkezésre
allasanak megadasaval).

67. valasz:

Ajanlattevé jol feltételezi az tutemezést azzal, hogy nyertes ajanlattevének a
szerz6déskotést koveté elsédleges feladata a kozponti épulet munkalatainak
megkezdése és mihamarabbi befejezése, valamint ezzel parhuzamosan a muiemléki
épllet pincéjének felgjitasa, valamint az 1j fébejarat és a muemléki épllet kiilsé
héjazatanak kivitelezése folyhat.

KOZPONTI KONSZIGNACIOS RESZ

68. kérdés:

Bizonyos ajt6lapoknal a konszignaci6 ,WESTAG GETALIT DEKOR ES 394/DEKOR
SZALCSISZOLT RA" szinnel megegyez6 szint ir el6 az ajtélapokhoz. Kérjlik a pontos szin
meghatarozast. (Pl. ,KA3T9" és ,,KA3T9F" jeli ajtoknal).

68. valasz:
A kérdéses ajték szine RAL 1014 Elfenbein (elefantcsont).

69. kérdés:

Néhany kétszarnyG ajtéval ellatott livegfal esetén a felsé részekben t6moér mezék
szerepelnek. A konszignacié szbéveges részében azt irjak, hogy ezekben a mezékben a
lépcséhaz feltili oldalon tveg, a masik oldalon porszort acéllemez fegyverzet szerepel.
Kérem, sziveskedjenek tobb felvilagositast megadni ezzel kapcsolatban. (Pl. ,KA20";
~KA21"; \KA22"; [KA23" és ,KA24" jel ajtoknal).
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69. valasz:
A kérdéses ajtok esetében mindkét oldalon porszort feliileti, mindsitett paneles
kialakitassal kérjik a feliilvilagitét.

70. kérdés:

Tobb flistgatld ajtéonal a konszignacio tlizgatlé liveget ir elé. A tlizvédelmi szabalyok
kulénbséget tesznek a tlizgatld, és a fustgatlé szerkezetek kozétt. A flistgatlé ajténak
nem feltétlenil tizgatlonak kell lennie. Ebben az esetben nem feltétel a tizgatlo
livegezés. Amennyiben mindenképen kell tlizgatlé Giveget beépiteni a flistgatlé ajtoban,
ebben az esetben tudnunk kell, milyen fokozata tlizgatlé tiveggel kalkulaljunk? ,EI30";
»E160" vagy ,EI90" fokozattal? (Pl. ,KA20" és ,KA29" jelii ajtoknal).

70. valasz:

Minden esetben a ttizvédelmi alaprajzokon, épitész alaprajzokon és konszignaciéban
megadott kdévetelmény rendszert kell tartani. Amennyiben eltérés van, a ttzvédelmi
alaprajzon megadott kévetelmény a mérvadé. A fustgatld szerkezetek Jansen Economy
50 SM fustgatld tUvegfalak és fustgatld ajtok, fustgatlo uvegezéssel. A tlizgatld
szerkezetek Jansen Janisol C4 profilrendszeri tizgatlé Uvegfalak és tuzgatlé ajték,
tizgatlé Uvegezéssel. Amennyiben a szerkezet tlizgatlo és flistgatld is a Jansen Janisol
C4 profilrendszerti szerkezetet flistgatlé szerelvényezéssel kell kiegésziteni minésités
szerint. Kérjuk az ajanlatot eszerint koéltségelni.

71. kérdés:

Néhany ajtonal a konszignaci6 ,JANSEN ECONOMY 50" profilrendszert ir ki,
ugyanakkor ,A2 EI290-C" ttizvédelmi fokozatot ir elé. Ezt a tizvédelmi fokozatot csak a
~JANSEN JANISOL C4" profilrendszer tudja biztositani. Kérjuk az ellentmondas
feloldasat. (Pl. ,KA21"; ,KA22"; [KA24" és tobb mas jeld ajténal).

71. valasz:

Minden esetben a ttizvédelmi alaprajzokon, épitész alaprajzokon és konszignaciéban
megadott kdvetelmény rendszert kell tartani. Amennyiben eltérés van, a tuzvédelmi
alaprajzon megadott kévetelmény a mérvadé. A fustgatlé szerkezetek Jansen Economy
50 SM fustgatld uvegfalak és fustgatld ajtok, fustgatlo tvegezéssel. A tlizgatloé
szerkezetek Jansen Janisol C4 profilrendszerii tlizgatlé tvegfalak és tuzgatlé ajtok,
tuzgatlé tivegezéssel. Amennyiben a szerkezet tuzgatlo és fustgatlé is a Jansen Janisol
C4 profilrendszerti szerkezetet flistgatlo szerelvényezéssel kell kiegésziteni mindsités
szerint. Kérjlik az ajanlatot eszerint koltségelni.

72. kérdés:

A ,KA35" jelu ajténal a konszignacié ,300X300 CM-ES" bonthaté szerkezetrészt ir elé. A
konszignacids rajzbél nem derul ki, milyen bonthaté részrél van sz6. Kértjiik a miiszaki
tartalom pontos meghatarozasat.

72. valasz:

P610 Tuzgatlo elétér kilsé oldalan levé aknaban térténik a nagyobb gépek,
berendezések leeresztése. A kérdéses nyilaszarot ugy kell kialakitani, gyartmanytervét
ugy kell elkésziteni, hogy egy késobbi gépbeszallitas vagy gépcsere esetén a 300x300 cm
szabad belméret egyszertien és koltséghatékonyan bonthaté és visszaépithetd legyen.

73. kérdés:

A ,KA37" jelu Uvegfalnal a konszignacié ,Al EI90" tuzvédelmi fokozatot ir ki. A
»JANSEN" profilrendszer az ,A2 EI90" ttizvédelmi fokozatot tudja biztositani. Kérjliik az
ellentmondas feloldasat.
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73. valasz:
Tervezett nyilaszarék terv szerint oldalbevilagitoval készlilnek, igy a komplett
szerkezetre sziikséges az A2 EI90 minésités.

MUEMLEKI KONSZIGNACIOS RESZ

74. kérdés:

A konszignaciéban tobb olyan nagy méretli, kétszarnyu nyiléablak szerepel, aminek a
fels6 része félkérds ivvel végzodik. Ezek az ablakok a konszignacios kiiras szerint
tlzgatléo ablakoknak kell lennitik. A ,JANSEN" profilrendszerben nem létezik nyilé
thzgatlé ablak, hanem csak fix ablakok léteznek. (Pl. ,MB.39"; ,MB.40"; ,MB.41";
»MB.42"; MB.43" és ,MB.44" jelli ablakoknal). Kérjik az ellentmondas feloldasat.

74. valasz:

A kérdésben emlitett 0j tlzgatld nyilaszarok esetében lehetséges vizszintes tokoszto
elhelyezése olyan magassagban, hogy a meglévé és megmaradé muemléki
ablakszarnyak nyithatésaga tovabbra is biztosithaté legyen. A tokoszté felett a
félkorives mez6 fix kialakitassal készitheté. Kérjik ajanlatot e szerint kéltségelni.

ACEL AJTOK - KOZPONTI KONSZIGNACIOS RESZ

75. kérdés:
A ,KA2RAQ" jelt ajtonal a konszignacié eléirja a sugarvédelmi kovetelményt, de az
értéket nem irja eld, ahogy a t6bbi hasonlé ajténal latjuk. Kérjiik megadni az értékeket.

75. valasz:
Pbeq= 1 mm, alaprajzon is ez az érték szerepel.

76. kérdés:
A ,KA14RT9" jelt ajtonal a konszignacié automata toléajtot ir ki, de a rajzon kétszarnyu
ajté szerepel. Melyik allitas az igaz?

76. valasz:
Kétszarnyu felnyilé tlizgatlé ajté, ahogy az alaprajzon is szerepel, lizemszerien nyitott
allapotban, tlizjelzé jelére az ajté Snmukddden csukéodik, A2 EI290-C kévetelménnyel.

77. kérdés:

A Muemléki épulet épliletvillamos koéltségvetési kiiras nem tartalmazza az alabbi
tételeket:

L32 tervjelt vilagitasi lampatest tipusa, darabszama.

L61 tervjel vilagitasi lampatest tipusa, darabszama.

L62 tervjell vilagitasi lampatest tipusa, darabszama.

L63 tervjelt vilagitasi lampatest tipusa, darabszama.

L64 tervjell vilagitasi lampatest tipusa, darabszama.

L65 tervjell vilagitasi lampatest tipusa, darabszama.

L68 tervjel vilagitasi lampatest tipusa, darabszama.

Az épilet villamvédelmi berendezésének komplett mennyiségi kiirasat.

O 0000000

77. valasz:

L32 tervjelu lampatest falra szerelheté aszimmetrikus fényeloszlasu indirekt szélesen
sugarzé6 lampatest, iranyithaté fejjel. BEGA 84098 K3 vagy hasonlé, 3000K, j6
szinvisszaadas, CRI>90, 3000lumen 28 db.

Az L61-71-ig jelzett lampatestek a diszvilagitasi kiirasban szerepelnek. A jobb
azonositas érdekében: L61-L1, L62-L2, L63-L3, L64-L4, L65-L5, L66-L6, L67-L7 L68-L8
L69-1L9, L70-L11, L71-L70
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A villamvédelemre vonatkozé tételek a kiadott koltségvetés Kiegészité tételek,
moédositasok fejezet 29-34 tételei

3. AJANLATTETELI HATARIDO MODOSITASA

Az ajanlatkér6 az ajanlattételi hataridét, és ezzel egyidejilleg az ajanlat{ok)
felbontasinak idejét, valamint az ajanlati kétottség végsé datumit modositja. Az
ajinlatkéré a modositisrél hirdetményt ad fel. Az ajinlattételi hatiridé kapcsin
ajanlatkérd tajékoztatja az ajinlattevéket az alabbiakrél:

Régi hataridé: 2018. majus 14. 10:00 éra
Uj hatiridé: 2018. majus 18. 10:00 éra

Budapest, 2018. majus 3.

Tisztelettel: ]
dr. Markovics Barbara
’ felelds akkreditélé1 "
/ h kdzbeszerzési szaktanacsa
L/Z(’_C 2 Nyilvantartasi szam: 00142

dr. Markovics Barbara,

felelés akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsadé
Szasz és Markovics Ugyvédi Iroda

1115 Budapest, Barték Béla ut 152.
06-1-274-5751
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